
Česky 
Orion DC-DC měniče, neizolované 
 
1. Měnič umístěte na suchém a dobře větraném místě. 
2. Nejprve připojte mínusový napájecí kabel na jeden z 
mínusových konektorů na měniči Orion (označené 
jako “0V”). 
Oba mínusové konektory na měniči jsou propojené. 
Prosím mějte na paměti, že špatný kontakt na 
záporném konektoru může mít za následek přepětí na 
výstupu! 
3. Připojte zbývající kabely, kladný napájecí do 
konektoru “9-18”, kladný výstup z měniče do konektoru 
“24V”, záporný výstup do “0V” . 
Měnič je nyní připraven k použití. 
 

Výrobek nepatří do komunálního 
odpadu! 
Po skončení životnosti výrobek 
předejte k recyklaci v souladu se 
zásadami ochrany životního prostředí 
a dle zákona č. 185/2001Sb. o 
odpadech. Výrobek můžete např. 
bezplatně odevzdat do sběrného 
dvora, vrátit prodejci atp. 
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